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AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

STADTWERKE EUTIN GMBH
HOLSTENSTRASSE 6
23701 EUTIN

Datum 28.04.2022
1502239Kundennr.

PRÜFBERICHT 
Auftrag 2179785 Wasserwerk Eutin, Werkausgang - Eigenkontrolle auf Radon
Analysennr. 563855 Trinkwasser

26.04.2022Probeneingang
26.04.2022 08:05Probenahme
Michael Pinzke (1729)Probenehmer
WA, RadonKunden-Probenbezeichnung
Wasserwerk Eutin
Werkausgang I, Zapfhahn
Deefstieg 47
23701 Eutin
250000260000000000070

Entnahmestelle
.
Straße
PLZ/Ort
Amtl. Messstellennummer

Untersuchungen aus Anlage 1 und/oder Anlage 3 (Indikatorparameter) der TrinkwV sowie
chemisch-technische und hygienische Parameter

Grenzwert 
TrinkwVBest.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Physikalisch-chemische Parameter

Radioaktive Elemente
Wassertemperatur (vor Ort)

Radon-222

°C

Bq/l

DIN 38404-4 : 1976-12

H-Rn-222-TWASS-01 : 1994-12(KI)

11,5

<10,0

 0

 10 100u)

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage 
verfügbar,  sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die 
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 
2009/90/EG der Europäischen Kommission.

Grenzwert TrinkwV: Grenzwert/Anforderung der "Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch 
(Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 22.09.2021
Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

Die vollständigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfügbar.

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

Agrolab-Gruppen-Labore
Untersuchung durch
(KI) AGROLAB Standort Kiel, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, 
Akkreditierungsverfahren: D-PL-14082-01-00

Methoden
H-Rn-222-TWASS-01 : 1994-12

 Das Wasser entspricht, soweit untersucht, den Anforderungen der 
Trinkwasserverordnung.
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Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Jens Radicke
Dr. Carlo C. Peich

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de

AG Hildesheim
HRB 200557
Ust./VAT-ID-Nr:
DE 198 696 523
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Datum 28.04.2022
1502239Kundennr.

PRÜFBERICHT

Beginn der Prüfungen:  26.04.2022
Ende der Prüfungen:  28.04.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme 
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere 
schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß 
Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Agrar&Umwelt Herr Dr. Holst, Tel. 0431/22138-555
Kundenbetreuung, Email: juergen.holst@agrolab.de
Verteiler

KREIS OSTHOLSTEIN - FACHDIENST GESUNDHEIT

Auftrag 2179785 Wasserwerk Eutin, Werkausgang - Eigenkontrolle auf Radon
Analysennr. 563855 Trinkwasser
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